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MOSAZNÝ KOMPENZÁTOR DÉLKOVÉ
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MOSAZNÝ KOMPENZÁTOR DÉLKOVÉ
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TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE
SERVOPOHONEM,
ŘÍZENÝ EKVITERMNÍM REGULÁTOREM
PŘÍVOD 60°C, ZPÁTEČKA 40 °C

OBĚHOVÉ ČERPADLO
OTOPNÉ SOUSTAVY
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TERMOSTATICKÁ HLAVICE

ŠROUBENÍ VK PŘÍMÉ R387
1/2" - DN POTRUBÍ

SCHÉMA NAPOJENÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

PŘÍP. ARM. RADIÁTORU MM
PRO DVOUTRUBKOVOU
SOUSTAVU, PŘÍMÁ 1/2" x
3/4"E - DN POTRUBÍ

SCHÉMA NAPOJENÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

TV15 (1)  -  VK-PS22 (--)

VENTILOVÁ VLOŽKA PRO OTOPNÉ
TĚLESO VK - TV15, DN 15

NASTAVENÍ POZICE NA STUPNICI

ŠROUPENÍ VK PŘÍMÉ S VYPOUŠTĚNÍM

PLNĚ OTEVŘENO

VK-PS20 (1) - VK-PS20 (1)

VENTIL PŘÍVOD, NAPOJENÍ PŘÍMÉ, DN15

NASTAVENÍ POZICE NA STUPNICI

VENTIL ZPÁTEČKA, NAPOJENÍ
PŘÍMÉ S BYPOUŠTĚNÍM, DN15

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 5. MŠ DOBŘÍŠ

NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VEDENÉ NAD PODLAHOU

LEGENDA TRUBNÍHO VEDENÍ:

NOVÉ VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VEDENÉ NAD PODLAHOU

NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VEDENÉ POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ /
PRŮVLAKY HORNÍ LÍC TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ OD PODLAHY: v = 2860 mm

NOVÉ VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VEDENÉ POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ /
PRŮVLAKY HORNÍ LÍC TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ OD PODLAHY: v = 2860 mm

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ Z KOTELNY VEDENÉ POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ /
PRŮVLAKY HORNÍ LÍC TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ OD PODLAHY: v = 2860 mm

STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ Z KOTELNY VEDENÉ POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ /
PRŮVLAKY HORNÍ LÍC TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ OD PODLAHY: v = 2860 mm

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PRO DOHŘEV VZT

STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ PRO DOHŘEV VZT

POZNÁMKA:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY STARÉHO PAVILONU JE 60/40

- ROZVODY OTOPNÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÉ PÁJENÍM

- ROZVODY V PODHLEDECH A VE STOUPACÍ ŠACHTĚ BUDOU CHRÁNĚNY TEPELNOU IZOLACÍ PRO TRUBNÍ VEDENÍ, tl. dle vyhl.

193/2007 Sb.

- OTOPNÁ SOUSTAVA MUSÍ BÝT PROVEDENA SE VŠEMI PRVKY ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 06 0830 - akt. vydání

- POJISTNÉ VENTILY MUSÍ BÝT NAPOJENY ODTOKOVÝM POTRUBÍM DO SYSTÉMU VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY

- POŽADAVKY NA OTOPNOU VODU JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

- PROSTUPY TRUBNÍHO VEDENÍ SKRZE KONSTRUKCE ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PROVEDENY POMOCÍ

KOMPAKTNÍHO ŽÁRUVZDORNÉHO TĚSNĚNÍ, PROSTUPY BUDOU CHRÁNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI DISKY HILTI CFD-D

- PROSRUPY TRUBNÍHO VEDENÍ V RÁMCI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ SKRZE STĚNY BUDOU VEDENY V CHRÁNIČCE, KTERÁ BUDE

OD KONSTRUKCE PRŮŽNĚ ODDĚLENA VLOŽENÍM AKUSTICKÉ LISOVANÉ PĚNY

- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ

- VŠECHNY NEJVYŠŠÍ BODY NA POTRUBNÍCH ROZVODECH, KDY BY SE MOHL HROMADIT VZDUCH, MUSÍ BÝT OSAZENA

AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY

- POTRUBÍ MUSÍ BÝT SPÁDOVÁNO OD MÍSTA S ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY K BODŮM VYPOUŠTĚNÍ
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 VYPRACOVAL:

Ing. František Liška
Družstevní 192, 373 67 Borek
IČO: 19582781

420 x 3170

LEGENDA:
A, AV, B...   OZNAČENÍ UZLU
S1, S2... S30  OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
KK   KULOVÝ KOHOUT
KV   KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
OV   ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:
11 4/10   DESKOVÉ TĚLESO TYP 11,
   VÝŠKA 400 mm, ŠÍŘKA 1000 mm

M 9/06   TRUBKOVÉ TĚLESO TYP M,
   VÝŠKA 900 mm, SÍŘKA 600 mm


		2025-03-31T17:33:38+0200
	ČKAIT: 0101674       Obor: TE01, TE02, TV01, TV02
	Pavel Běle
	Pavel Běle




